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АНОТАЦІЯ В статті розглядаються енергозберігаючі технології виробництва електричної та теплової енергії  
електростанціями з турбінами конденсаційно-теплофікаційного типу, шляхом відпуску теплоти від нерегульованих 
відборів турбіни тепловому споживачеві. Розглянуті схемні рішення для здійснення способу регулювання режиму 
роботи електростанції, засоби забезпечення оптимальних параметрів системи централізованого теплопостачання 
з акумулюванням теплоти мережної води в транзитних трубопроводах. 
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SELECTION OF OPTIMAL MODE PARAMETERS FOR THE COGENERATION UNITS OF 
STEAM TURBINES OF A CONDENSING-HEATING TYPE 
 
ABSTRACT This scientific paper gives consideration to the problems of energy saving technologies used for the production 
of electric and thermal energy by power plants equipped with turbines of a condensing-heating (CH) type through the 
delivery of heat transferred by uncontrolled turbine bleeds to the heat consumer. To improve the qualitative characteristics of 
steam turbine units of a CH type that participate in the power control of energy system consideration was given to the circuit 
design used for the implementation of the control mode of operating conditions of heat and power plants, in particular the 
closed-type heat supply system with storage loops, the displacement circuit for regeneration system steam bleedings, the 
emission circuit of stored heat of the main condensate. The tools were developed that provide optimal mode and design 
parameters for the centralized heat supply system with the heat storage of network water in the transit lines of heat main 
during the operation of the basic heat source both according to the electric and thermal schedules of power system. 
Key words: Heat and power plant, cogeneration unit, steam turbine of a condensing and heating type, storage loop, electric 
(thermal) schedule for  heat loads, heat consumer, operation mode control, maneuverability. 
 
Вступ 
 
Застосування енергозберігаючих технологій 
виробництва теплової та електричної енергії на 
електричних станціях – шлях для рішення задач 
однієї з актуальних проблем сучасної енергетики 
України. Останній відкриває можливості підви-
щення комплексу показників – економічність, на-
дійність, маневреність. Енергозберігаючі техноло-
гії направлені на підвищення якісних характерис-
тик теплоенергетичного устаткування, техніко-
економічних показників енергетичних установок 
теплоелектроцентралей, електростанцій, котрі 
працюють в режимах змінних теплових та елект-
ричних навантажень. Такі технології знаходять все 
більше поширення в країнах співдружності. 
Основними положеннями стратегії розвитку 
ядерно-енергетичного комплексу України до 
2030 року [1–3] передбачається спорудження но-
вих ядерних потужностей та розвиток вітчизняних 
підприємств ядерного енергетичного комплексу. 
При умові ефективності інвестування, прогноз 
оцінки величини дозволяє гарантувати конкурен-
тоздатність ядерної енергетики України на внут-
рішньому та зовнішньому енергетичних ринках. 
Згідно Енергетичної стратегії України на 
період до 2035 року (Біла книга енергетичної полі-
тики України «Безпека та конкурентоспромож-
ність») передбачається наступне: на роки 2020, 
2025, 2030, 2035 встановлена потужність відповід-
но становитиме – 52,0; (в порівнянні з 2013 р. – 
54,6) 57,5; 60,6; 66,8 ГВт, у тому числі для АЕС – 
14,8; 15,0; 15,0; 18,0 ГВт; виробництво електрое-
нергії відповідно становитиме – 209,7: 233,2; 
233,2; 276,3 млрд. кВт. годин, у тому числі для 
АЕС – 97,0; 97,3; 105,0; 126,0 млрд. кВт. годин. До 
2025 року передбачається подовження терміну 
експлуатації діючих блоків та побудова двох енер-
гоблоків на майданчику Хмельницької АЕС за 
умови досягнення діючими атомними станціями 
коефіцієнта використання встановленої потужнос-
ті на рівні 80 %. 
Перспективні технічні рішення в напрямі 
застосування енергозберігаючих технологій виро-
бництва теплової та електричної енергії в галузі 
атомної енергетики на основі використання резер-
вів повинні забезпечити високий рівень комплексу 
техніко-економічних показників проектованих, 
існуючих енергетичних блоків (надійність, еконо-
мічність, маневреність, економічна ефективність, 
екологічність). 
 
Аналіз основних досягнень та літератури 
 
Застосування парових турбінних установок 
конденсаційно-теплофікаційного типу для регу-
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лювання потужності енергетичної системи при 
постійній тепловій потужності реакторної устано-
вки відноситься до перспективних технічних рі-
шень з точки зору енергетичних ощадних техноло-
гій із забезпеченням промислово-житлових ком-
плексів значними обсягами теплової енергії [4, 5], 
та, як наслідок, економією органічного палива. В 
[6–9] викладені результати досліджень, котрі відк-
ривають можливості участі конденсаційних – теп-
лофікаційних паротурбінних установок в регулю-
вання потужності енергосистеми; підвищують ви-
користовувану потужність, маневреність, розши-
рюють діапазон регулювання потужності енерго-
системи. 
Так, в [6] проведені розрахункові дослі-
дження щодо можливості та зроблено висновок 
щодо доцільності участі конденсаційно-
теплофікаційних установок в регулюванні потуж-
ності енергосистеми. 
На рис. 1 зображено закриту систему тепло-
постачання, в котрій, згідно [7], максимально аку-
мулюють теплоту мережної води в акумуляційних 
контурах, а саме. в трубопроводі подачі та зворот-
ному трубопроводі транзитної теплової магістралі 
з перемичками , шляхом регулювання режиму ро-
боти основного джерела теплоти (ТЕЦ) з відпус-
ком теплоти з нерегульованих відборів в періоди 
нічних провалів електричного навантаження при 
постійному тепловому навантаження установки 
генерації пари. 
Джерела літератури [8, 9] характеризують 
способи регулювання режиму роботи теплоелект-
роцентралі, що дозволяють в періоди забезпечення 
максимального електричного навантаження отри-
мати додаткову потужність в проточній частині 
турбіни та підвищити маневреність енергосистеми 
та розширити її діапазон регулювання. 
Так, на рис. 2 представлено схему для здій-
снення способу регулювання режиму роботи теп-
лоелектроцентралі витисненням пари відборів сис-
теми регенерації шляхом віддачі закумульованої 
теплоти мережної води системи централізованого 
теплопостачання причому останню із зворотного 
трубопроводу акумуляційного контуру подають у 
водоводяний теплообмінний апарат, нагрівають 
нею основний конденсат системи регенерації, а 
закумульовану мережну воду, що віддала теплоту, 
подають на вхід теплофікаційної установки. 
На рис. 3 зображено схему для здійснення 
способу регулювання режиму роботи теплоелект-
роцентралі шляхом віддачі акумульованої теплоти 
основного конденсату, причому акумуляційний 
контур промивають і закачують в нього нагрітий в 
теплофікаційній установці основний конденсат. 
Схема, що зображена на рис. 3 відрізняється від 
схеми зображеній на рис. 2 відсутністю водоводя-
ного теплообмінника 12. 
В [10] викладена методика визначення 
конструктивних параметрів системи централізова-
ного теплопостачання з використанням можливос-
ті акумулювання теплоти в транзитних трубопро-
водах. 
Визначені можливості роботи електростан-
ції за електричним графіком в діапазоні великих 
теплових навантажень теплового споживача з не-
великими значеннями відносного часу роботи ос-
новного джерела теплоти та забезпечення відпуску 
теплоти тепловому споживачеві акумуляцією теп-
лоти впродовж частини доби ( 1акпров =τ+τ

, де 
акпров , ττ

 – відповідно відносні часи нічного про-
валу потужності енергосистеми та акумуляції теп-
лоти в транзитних трубопроводах). 
 
 
Рис. 1 – Закрита система теплопостачання: 
ОДТ – основне джерело теплоти (ТЕЦ); ПДТ – пікове джерело теплоти; ТП – тепловий споживач; 
W – постійна витрата мережної води через теплофікаційну установку, W = const; ∆W – витрата 
зворотної мережної води, котру підмішують до прямої, для отримання необхідної за умовами 
теплопостачання теплового споживача в тепловій мережі та витрата мережної води, 
що скидається з прямого трубопроводу у зворотний; L – довжина акумуляційного контуру; 
t1max – максимальна температура прямої мережної води на виході з теплофікаційної установки; 
t1 – температура прямої мережної води на вході до теплового споживача; t2max – максимальна 
температура зворотної мережної води; t2 – температура зворотної мережної води 
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Рис. 2 – Схема для здійснення способу регулювання режиму роботи теплоелектроцентралі шляхом відда-
чі закумульованої теплоти мережної води системи централізованого теплопостачання: 
1 – підігрівачі низького тиску; 2 – запірний орган по парі; 3, 4, 5 – акумуляційний контур: 3 – прямий тру-
бопровід, 4 – перемичка, що з’єднує прямий трубопровід 3 із зворотнім 5 трубопроводом; 
6 – запірний орган на вході в теплофікаційну установку; 7 – мережний насос; 8 – запірний орган на лінії 
основного конденсату після відбору конденсату в систему акумуляції; 9 – конденсатий насос першого 
ступеня; 10 – конденсатний насос другого ступеня; 11 – запірний орган на лінії підводу гріючого середо-
вища; 12 – водоводяний теплообмінник; 13 – запірний орган; 14 – лінія основного конденсату 
 
Рис. 3 – Схема для здійснення способу регулювання режиму роботи теплоелектроцентралі шляхом від-
дачі закумульованої теплоти основного конденсату системи централізованого теплопостачання: 
1 – підігрівачі низького тиску; 2 – запірний орган по парі; 3, 4, 5 – акумуляційний контур: 
3 – прямий трубопровід, 4 – перемичка, що з’єднує прямий трубопровід 3 із зворотнім 5 трубопроводом; 
6 –запірний орган на вході в теплофікаційну установку; 7 – мережний насос; 8 – запірний орган на лінії 
основного конденсату після відбору конденсату в систему акумуляції; 9 – конденсатий насос 1-го сту-
пеня; 10 – конденсатний насос другого ступеня; 11 – запірний орган на лінії підводу гріючого середови-
ща; 13 – запірний орган; 14 – лінія основного конденсату 
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Визначені можливості роботи електростан-
ції за електричним графіком в діапазоні великих 
теплових навантажень теплового споживача з не-
великими значеннями відносного часу роботи ос-
новного джерела теплоти та забезпечення відпуску 
теплоти тепловому споживачеві акумуляцією теп-
лоти впродовж частини доби ( 1акпров =τ+τ

, де 
акпров , ττ

 – відповідно відносні часи нічного про-
валу потужності енергосистеми та акумуляції теп-
лоти в транзитних трубопроводах). При значеннях 
1акпров <τ+τ

 необхідний відпуск теплоти тепло-
вому споживачеві здійснюється піковими джере-
лами теплоти. Зниження температури t1max до t1зниж 
при роботі електростанції як за тепловим так і за 
електричним графіками дозволяє знизити недови-
робіток електричної енергії в продовж провалу 
навантаження енергосистеми з використанням 
довжини акумуляційного контуру. 
Визначені діапазони зміни температурного 
графіка t1/t2 теплового споживача, в котрих мож-
ливо акумулювання теплоти мережної води в сис-
темі централізованого теплопостачання, при зна-
ченнях відносного теплового навантаження mnQ  
менших від коефіцієнта теплофікації αm, а також 
відстані L від електростанції до теплового спожи-
вача. Остання при реальних значеннях відносного 
часу провалу, провτ

, рівного 0,25–0,5, в залежності 
від швидкості транспортування середовища w 
складає від 20 до 80 км. 
Мета дослідження, постановка задачі 
 
Метою даної статті є забезпечення оптима-
льних режимних параметрів теплофікаційних ус-
тановок парових турбін конденсаційно-
теплофікаційного типу, котрі приймають участь в 
регулюванні потужності енергосистеми, підви-
щення маневреності енергосистеми та розширення 
її діапазону регулювання. 
 
Задачі дослідження 
 
Задачі дослідження – розробка та застосу-
вання засобів забезпечення оптимальних режим-
них, конструктивних параметрів системи централі-
зованого теплопостачання з акумулюванням теп-
лоти мережної води в транзитних трубопроводах 
теплової магістралі при роботі основного джерела 
теплоти як за електричним так і за тепловим гра-
фіками енергетичної системи. 
 
Матеріали дослідження 
 
Для здійснення способу регулювання режи-
му роботи теплоелектроцентралі на основі мето-
дики визначення конструктивних параметрів сис-
теми централізованого теплопостачання з викори-
станням можливості акумулювання теплоти в тра-
нзитних трубопроводах пропонується схема для 
його здійснення. 
 
 
Рис. 4 – Схема для здійснення способу регулювання режиму роботи теплоелектроцентралі 
з акумулюванням теплоти мережної води в транзитних трубопроводах: 1 – основне джерело теплоти; 
21, 22, …, 2n – акумуляційні контури; 31, 32, …, 3n  – регулюючі блоки; 4 – управляючий обчислювальний 
пристрій; 5 – блок вводу вхідних параметрів; 6 – датчик постійної величини С; 7 – датчик коефіцієнту 
теплофікації α′m; 8 – датчик надлишкової  відносної температури прямої мережної води; 9 – датчик 
надлишкової відносної температури зворотної мережної води; 10 – датчик відносного теплового нава-
нтаження теплового споживання; 11 – датчик швидкості транспортування середовища; 12 – датчик 
числа годин в сутках; 13 – датчик абсолютної тривалості провалу навантаження енергосистеми при 
роботі теплоелектроцентралі за електричним графіком; 14 – обчислювальний управляючий блок; 
15 – задатчик температури прямої мережної води 
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На рис. 4 представлена схема для здійснен-
ня способу регулювання режиму роботи теплоеле-
ктроцентралі з акумулюванням теплоти мережної 
води в транзитних трубопроводах системи центра-
лізованого теплопостачання. 
Сформованими в блоці 14 обчислювально-
му управляючому сигналами управляючим та ко-
регуючим впливають за заданими програмами 
дискретних значень відносного часу роботи ТЕЦ 
за тепловим та електричним графікам е,пр.дискр
mτ  та 
зміні температур прямої мережної води з теплофі-
каційної установки для дискретних значень 
е,
пр.дискр
mτ  на регулюючий блок 3j та на задатчик 15 
температури прямої мережної води і включають 
акумуляційний контур 2j, коректують необхідну 
температуру прямої мережної води на виході з 
основного 1 джерела теплоти t1зниж : t1max та здійс-
нюють максимальне акумулювання теплоти мере-
жної води в акумуляційному контурі і максималь-
ний відпуск теплоти з відборів турбіни. 
Застосування способу регулювання режиму 
роботи теплоелектроцентралі дозволяє здійснити 
максимальний відпуск теплоти теплофікаційною 
установкою основного джерела теплоти при пос-
тійній максимальній (зниженій) температурах 
прямої мережної води на виході з останньої в сис-
тему теплопостачання та забезпечити максимальне 
акумулювання надлишкової кількості теплоти, що 
відпущена в прямий та зворотній трубопроводи за 
рахунок почергового використання (подовження) 
акумуляційних контурів і, тим самим, істотно під-
вищити економічність та маневреність системи 
енергосистеми та розширити її регуляторний діа-
пазон. 
 
Висновки 
 
Пропонована схема здійснення способу ре-
гулювання режиму роботи теплоелектроцентралі з 
акумулюванням теплоти мережної води в транзит-
них трубопроводах системи централізованого теп-
лопостачання дозволяє забезпечити оптимальні 
режимні параметри теплофікаційних установок 
парових турбін конденсаційно-теплофікаційного 
типу, котрі приймають участь в регулюванні по-
тужності енергосистеми, підвищити маневреність 
енергосистеми та розширити її діапазон регулю-
вання потужності. 
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